
Схемы тепловых сетей
2020г. 2030г.
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           ООО "Проектный 
институт территориального
              планирования"

Муниципальный контракт № 11-762012г

Андрианов 
А.В.

Котельная №1

10.12.

Тепловые сети ТЭО

Схема тепловых сетей  проектируемой котельной №1 п. Широкая Балка.
1 очередь строительства (2020 г.)

Схема трубопроводов теплосети  
проектируемой котельной №1.

1 очередь строительства (2020год).
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23
Детский СадОбщественный центр

Т2-Ду- 70мм
L= 31м
Qов+гвс= 0,217 Гкал/ч

Т1-Ду- 70мм

Т2-Ду- 50мм
L=  17м
Qов+гвс= 0,122 Гкал/ч

Т1-Ду- 50мм
Т2-Ду- 50мм
L=  35м
Qов+гвс= 0,096 Гкал/ч

Т1-Ду- 50мм
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           ООО "Проектный 
институт территориального
              планирования"

Муниципальный контракт № 11-762012г

Андрианов 
А.В.

Котельная №2

10.12.

Тепловые сети ТЭО

Схема тепловых сетей  проектируемой котельной №2 п. Широкая Балка.
1 очередь строительства (2020 г.)

Схема трубопроводов теплосети  
проектируемой котельной №2.

1 очередь строительства (2020год).
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Т2-Ду- 50мм
L=  55м
Qов+гвс= 0,09 Гкал/ч

Т1-Ду- 50мм

Т2-Ду- 32мм
L=  52м
Qов+гвс= 0,012 Гкал/ч

Т1-Ду- 32мм

Т2-Ду- 32мм
L=  78м
Qов+гвс= 0,017 Гкал/ч

Т1-Ду- 32мм
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Т2-Ду- 50мм
L=  5м
Qов+гвс= 0,12 Гкал/ч

Т1-Ду- 50мм

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры
МО "Горячеключевской район" Краснодарского края.

Схема теплоснабжения п. Широкая Балка

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры
МО "Горячеключевской район" Краснодарского края.

Схема теплоснабжения п. Широкая Балка


